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Keskuksen syvyys 135 mm MC—MULTIGATE 18
Aihiot 1x48+1x37,5 mm
EN 61 439-3 | S6hko n:o 3332053 Nimellinen tasoituskerroin 2--3 outom./vaihe 0,8
Mall IT-boser 38364 2T/1600 V 4--5 qutom. /vaihe 0,7 boxer
P/ [im/A Ju/v [ea/ww 6--9 autom. /vaihe 0,6 ~
Nimellisjannite Un 400 V Nimellistaajuus 50 Hz UTU\ UTu oY @
Aoupiirin nimellis iGnni _ . . . . . N\ MADE IN FINLAND
pupiirin nimellisjannite \ Suojaus sdhkdiskulta Suojomaad. ja kotelointi
Nimelliseristysjdnnite Ui 400 V Maadoitusjdr jestelmad TN-S jdrjestelmd MALLL  [IT-boxer 3836J 2T/1600 V|
Nimellisvirta, keskus Ina 63 A Ympdristdolot Normaalit |,.A EN
Nimellisvirta, piirit lnc - A EMC-kadyttoympdristo AjoB Un ,P
Terminen rajovirta lew1s < 10 kA Paino - kg r 0 N‘O\:|
Dynaaminen rajavirta Ik — kA )
Suunn. Pvm. Lehti Arkistotunnus
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0 ( Systén liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )
| _| _ KESKUKSEN SINETOITY OSA |
------- Ohjousriviliittimet (22, 23, 32, 33)
LT 11 c10
L2 T 1.2 c10
L3 T 1.3 c10
LT 2.1 c10
2 s 2.2 c10
L3 Trse 2.3 c10
LT 31 C16
2 Trse 3.2 ci6
L3 Trse 3.3 ci6
LT 41 ci6
L2 Trse 4.2 ci6
L3 T 43 ci6
5X1
Mn‘m 5 Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa C10
_‘l\p;
3| [T 6.1 c10
6F4 :
ax25a/30ma | |L2_ T~ 6.2 c10
L3 T 6.3 c10
LT 6.4 C16
L2 T 6.5 C16
L3 T 6.6 C16
_]\'p;
3| |-Ir< 7.1 c10
axzsassoma | [L2_Tase 7.2 C10
L3 T 7.3 c10
LT 7.4 C16
L2 T 75 ci6
L3 T 7.6 ci6
Suunn. Pvm. Lehti Arkistotunnus
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4x25A/30mA L2 T~ 8.2 c10
3
L3 Trse 8.3 c10
1
LT 8.4 ci6
2
L2 T 8.5 ci6
L3 T 86 C16
_‘l\p;
3| [T 9.1 c10
oF4 :
4x25A/30mA L2 T 9.2 c10
L3 T 9.3 c10
LT 9.4 C16
L2 v 9.5 C16
SN 9.6 C16
Suunn. Pvm. Lehti Arkistotunnus
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